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MATIC MOLAN

= NACIONALNI LABORATORLJ ZA P o o Srovemos
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Komunala Brezice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pithe vode

Evidencna oznaka: 2300-26/19678-26/105486

Narognik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREZICE D.O.O.
CESTABRATOV MILAVCEYV 42
8250 Brezice
Narogilo: Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347,

P-017/2026-10-SC, z dne 12.02.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloske analize zZivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodija naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inz.
Novo mesto, 13.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:
Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 1/3
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poro€ila: 1.5



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Evidencéna oznaka: 2300-26/19678-26/105486

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Pigece, OS

Stevilka vzorca: 26/105486

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREZICE D.0.0., CESTA BRATOV MILAVCEYV 42,
8250 Brezice

Vzorec odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV

Cas odvzema: 08.10.2026 11:45

Mesto odvzema: Vodovod Pigece - omreZje, Pisece, OS

Vzorec sprejel: Matic Molan

Kraj in €as sprejema: Novo mesto, 08.10.2026 14:10

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Izrazen

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
kot/na

Terenske meritve

Temperatura vode 18.5 °C / /

Klor-prosti 0.20 mg/L LOQ / /

pH 7.7 6.5-95 skladen

Elektri¢na prevodnost (20°C) 569 MS/cm 2500 skladen

Vonj brez posebnosti sprejemljiv in brez neobi¢ajne skladen
spremembe

Okus brez posebnosti sprejemljiv in brez neobicajne skladen
spremembe

Motnost 0.21 NTU sprejemljiva in brez neobic¢ajne /
spremembe

Mikrobioloski parametri

Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen

Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen

Stevilo kolonij pri 22 °C <10 CFU/mL brez neobi¢ajne spremembe /

Stevilo kolonij pri 36 °C <10 CFU/mL 100 skladen

Osnovni parametri

Amonij <0.01 mg/L NH,* 0.50 skladen

Barva (436 nm) <0.2 m-t sprejemljiva in brez neobicajne /
spremembe

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, &t. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 2/3

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si ]

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.5



= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidencéna oznaka: 2300-26/19678-26/105486

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkusanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, doloéenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. I. RS, &t.
61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkusanih parametrov glede na mejne vrednosti, doloéene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. I. RS, &t.
61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge porodila:

Porocilo o presku$anju z evidenéno oznako 2300-26/19678-26/105486-T

Porocilo o kemijskem preskusaniju z evidenéno oznako 1072-26/19678-26/105486-K
Porocilo o mikrobioloSkem preskus$anju z evidenéno oznako 4002-26/19678-26/105486-M

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 3/3
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.5



SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ s s

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka: 2300-26/19678-26/105486-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec:
Matriks:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:
Skrbnik vzorca:
Naroénik:

Narogilo:

Predmet vzoréenja:

Plan vzoréenja:
Mesto odvzema:
Metoda vzorcenja:
Naéin vzoréenja:
Stanje vzorca:
Odvzemvzorca

Pitna voda - Piece, OS

Pitna voda

26/105486

Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Komunala Brezice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode P-017/2026-10-SC
Matic Molan, dipl.san.inz.

JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREZICE D.0.0., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250
Brezice

Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347, P-017/2026-10-SC, z
dne 12.02.2026

Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
DN 260844, 08.10.2026
Vodovod Pigece - omreZje, Pisece, 03
SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Nacin A (pitna voda iz distribucijskega omrezja)
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Sprejemvzorca Datum porocila: 13.10.2026

Datuminura: 08.10.2026 11:45 Datuminura: 08.10.2026 14:10
Odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV Sprejel: Matic Molan

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
PiSece, OS

’

e e

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 1/2

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si Orbita®LIMS ver- 18.14.5

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge porogila: 1.7



= NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka: 2300-26/19678-26/105486-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzoréenjem vzoréenje po dezju
Vreme v Casu vzorcenja suho, oblaéno

Rezultati preskusanja

. Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda S
kljuek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe zzn;l;ﬁ;:
Terenske meritve
Temperatura vode 18.5 °C SIST DIN 38404-4:2000, na 08.10.26
mestu odvzema 08.10.26
Klor-prosti 0.20 mg/L LOQ SISTEN IS0 7393-2:2018, 08.10.26
na mestu odvzema 08.10.26
pH 7.7 SISTEN SO 10523: 2012, 08.10.26
na mestu odvzema 08.10.26
Meritev opravijena pri T=18.5 °C
Elektritna prevodnost (20°C) 569 uS/cm SISTEN 27888: 1998, na 08.10.26
mestu odvzema 08.10.26
Popravek rezultata z upoStevanjem temperaturne kompenzacije aparata
Meritev opravijena pri T=18.5 °C
Vonj brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 08.10.26
mestu odvzema 08.10.26
Okus brez posebnosti ONORM M 6620: 2012, na 08.10.26
mestu odvzema 08.10.26
Motnost 0.21 NTU SISTENISO 7027-1:2017, 08.10.26
na mestu odvzema 08.10.26
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
Vodja naloge:
Anton Skrbec, dipl.san.inz.
Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 13.10.2026 10:00
Rezultati se nanasajo na predmet vzor¢enja. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 2/2

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.5
verzija predloge porogila: 1.7



AKREDITACIJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORLJ ZA ‘ SIST EN S0/IEC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-26/19678-26/105486-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - Piece, OS

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 26/105486

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Komunala Brezice, d.o.0. - spremljanje kakovosti pitne vode P-017/2026-10-SC

Skrbnik vzorca Matic Molan, dipl.san.inz.

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREZICE D.0.0., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250
Brezice

Narocilo: Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347, P-017/2026-10-SC, z

dne 12.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Pigece - omreZje, Piece, O3

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 13.10.2026
Datuminura: 08.10.2026 11:45 Datuminura: 08.10.2026 14:10

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV Sprejel: Matic Molan

Rezultati preskusanja

3 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda e

kl k

Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ZZn;‘.‘iiﬁ

Osnovni parametri
. . ISO 11732:2005, poglavie 09.10.26
Amonij <0.01 mg/L NH, 41 NM 12.10.26
SISTENISO 7887:2012; 09.10.26
1 s

Barva (436 nm) <02 & metoda B, NM 09.10.26

[1] CFA analizator

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inz.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inz.kem.inZ. ob 13.10.2026 09:07:16
Rezultati se nanasajo na predmet vzorcenja. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 162, E:nm.cka@nlzoh.si ; :

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Ver(zir_glta:il:jlll\élsevegr.ogi%j:1.:55
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 12 p Lty o



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sttt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4002-26/19678-26/105486-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - Piece, OS

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 26/105486; Lab. st.: 26/11177

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Komunala Brezice, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode P-017/2026-10-SC

Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREZICE D.0.0., CESTA BRATOV MILAVCEYV 42, 8250
Brezice

Narocilo: Pogodba o storitvah monitoringa v sklopu 1., PG-2300-24/19678-26/98347, P-017/2026-10-SC, z

dne 12.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Pisece - omreZje, Pisece, 0S

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 12.10.2026
Datuminura: 08.10.2026 11:45 Datuminura: 08.10.2026 14:10

Odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV Prevzel: Brigita Weiss

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota zaéetzkn/aTiaZZIjuéek
Escherichia coli SO 9308-1:2014, NM ni najdeno CFU/100 mL 82182852
Koliformne bakterije 1S0 9308-1:2014, NM ni najdeno CFU/00 mL 88182332
Stevilo kolonij pri 22 °C pr(iﬁ\zgjfégj%%%\tfg Anfk;M <10 CFU/mL (1)2183852
Stevilo kolonij pri 36 °C pr;ﬁ\zgji?ggj%%%\tfg An,ik;M <10 CFUImL ?2183832
Analitik: Odgovorna oseba:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaz Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 12.10.2026 13:23:33

Rezultati se nanasajo na predmet vzor¢enja. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 1/1
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 121, E:matjaz.retelj@nlzoh.si, 07 39 34 130 . :

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Ver(zir_glta:il:jlll\élsevegr.ogi%j:1.2
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 12 p Lty o
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